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Udtalelse til Energinets ansøgning om at påbegynde renovering af luftledning 

før tilladelse fra Miljøbeskyttelsesloven foreligger  

 

Klima- Energi og Forsyningsministeren godkendte efter lov om Energinet i 2019, at 

Energinet renoverer luftledningen fra Landerupgård beliggende mellem Fredericia 

og Kolding til Fraugde ved Odense. Reinvesteringen omfatter den ældste af de to 

400 kV-luftlinjer, der løber parallelt. Godkendelsen blev meddelt af hensyn til 

forsyningssikkerheden. Energinet havde i ansøgningen antaget, at en renoveret 

forbindelse kunne sættes i drift i 2021. 

 

Energinet har nøje overvåget forbindelsens fysiske tilstand siden 2020. Rambøll 

var hyret som ekstern tredjepart til at foretage overvågningen i 2021. Senest har 

Energinet vurderet tilstanden tidligere i år (2025). Disse overvågninger viser alle, at 

anlægget ikke kan holdes i forsvarlig drift længere end til 2026, uden der bliver 

skiftet master. Alternativt skal forbindelsen tages ud af drift, indtil den kan 

renoveres. Af hensyn til forsyningssikkerheden på Fyn og for udnyttelsen af den 

elektriske Storebæltsforbindelse er det vigtigt, at forbindelsen tages ud af drift på 

en måde, så den kan reetableres indenfor få dage. Det vil kun kunne ske frem til 

udgangen af 2026. 
 

Energinet forventer, at en miljøgodkendelse af renoveringsarbejdet på forbindelsen 

kan foreligge i foråret 2026, og det er for sent et tidspunkt at starte renoveringen. 

Hvis det skal undgås at skulle tage forbindelsen ud af drift i lang tid, når levetiden 

er opbrugt jf af snit ovenfor, skal Energinet i gang med akut renovering af masterne 

og tråde på forbindelsen allerede i efteråret 2025. Der stiles efter opstart af 

projektet i august 2025 og at den tages ud af drift med henblik på renovering fra 

oktober 2025. 

For at dette kan lade sig gøre arbejder Energinet på nuværende tidspunkt på at 

søge en undtagelse til miljøvurderingsloven, jf. lovens § 4, stk. 4, som vil kunne 

muliggøre at anlægsarbejdet påbegyndes forinden § 25-tilladelsen til projektet er 

meddelt. 

 

Energistyrelsen har vurderet problemstillingen, og anbefaler af hensyn til 

elforsyningssikkerheden på Fyn og for udnyttelsen af den elektriske 

storebæltsforbindelse, at Energinet kan påbegynde anlægsarbejder før en fuld 

tilladelse fra § 25 i miljøbeskyttelsesloven foreligger. 
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